Forma patvirtinta

Valstybinés maisto ir veterinarijos tarmybos
direktoriaus 2006 m. balandZio 24 d.
isakymu Nr. B1-297

Valstybinés maisto ir veterinarijos tarnybos
Klaipédos departamentas

(istaigos pavadinimas}

Geriamojo vandens tiekéjo vykdomos geriamojo vandens programinés prieZiiiros
metinés statistinés ataskaitos patikrinimo aktas

2023 m. vasario 20 d. Nr. 37VAND-433

(data)
l Klaipéda

{vieta)

Patikrinimo akta surades pareiginas (ai)

I Vyriausioji specialisié-maisto produkty inspektoré Rima SlaboSeviciené

Pavedimas |[2023-02-20 Nr. Patikrinimo radis | Planinis
0429311/37FIS-5080

Patikrinimo tikslas

bendriesiems reikalavimams geriamojo vandens programinés prieifiros vkdymo kontrolé, geriamojo vandens nuolatinés
programinés prieziiiros vykdymo kontrolé, geriamojo vandens periodinés programinés prieziiiros vykdymo kontrolé, saugos
kontrolé, kokybés kontrole

Ukio subjektas

GNSB DIDIEJI LELIAL, 301113541, Leliy kaimo vandenvieté, Klaipédos apskr., Klaipédos r. sav., Sendvario sen., Leliai
Registro numeris; 550000554
Rizikos grupé: Vidutinés rizikos grupé

Ekonominés veiklos riisys

Pagrindiné | Vandens surinkimas, valvimas ir tiekimas, 36.0

Patikrinime dalyvaves (-¢) tikrinamo ikio subjekto jgaliotasis (-ieji) darbuotojas (-ai)

Vartotojy skundai

| Vartotojy skundy VMVT Klaipédos departumentas 2022 metais negavo.

Paskutinis patikrinimas atliktas ~ 2022-01-28 aktas Nr. 37VAND-111
data}

Tritkumy Salinimas

Paskutinis neplaninis patikrinimas atliktas 2022-01-28, patikrinimo aktas Nr. 37VAND-111 (atlikias Geriamojo vandens tiekéjo
vvkdomos geriamojo vandens programinés prieZifiros metinés statistinés ataskaitos administracinis patikrinimas), vandenviete
eksploatuoja gyvenamuyjy namy savininky bendrija, vandenj varioja patys, vandens kokybés (indikatoriniy rodikliy) neatitikimq
sprendZia individualiai.




Nustatyta:

KT-2-2-2-D3 ,, Geriamojo vandens programinés prieziiiros plany vykdymo kontrolé_atliekant administracinj veiklos patikrinimg”

Eil. |Reikalavimas Atitiktis | Pastabos

Nr. Taip/Ne/

Netikrinta

1 Ar parengtas ir suderintas geriamojo vandens Taip Geriamojo vandens programinés prieziiiros planas 2022
programinés priezifiros planas (uz atlaskaiting metams su VMVT Klaipédos departamentu buvo
laikotarpi)? suderintas 2022-01-25.

2 Ar programinés prieZitros metu nustatomi ir Taip Vandens tyrino protokolas 2022-09-01 Nr.
registruojami suplanuoti A grupés rodikliai (nurodyti (G22.02834_01, isurti visi privalomi rodikiiai.

Lietuvos higienos normos HN 24:2017 21 p)?

3 Ar programinés prieziifros metu nustatonti ir Taip I§tivti visi Geriamojo vandens programinés prieifiros
registruojami suplanuoti B grupés rodikliai (nurodyti plane nurodyti tirti rodikiiai. Vandens tyrimo protekolas
Lietwvos higienos normos HN 24:2017 22 p.)? 2022-12-30 Nr. G22.04400_01, tyrimas atliktas AB

"Klaipédos vanduo" laboratorijoje.

4 Ar A grupés rodikliy programinei priesiitrai imamy Taip Pagal suderintq Geriamojo vandens programinés
méginiy skaiéius per kalendorinius metus atitinka prietifiros plang méginio paémimas buve suplanuotas 05
suplanuotq (nurodytq Lietuvos higienos normos HN mén., TACIAU paimtas 2022-08-29.

24:2017 25.3 papunktyje)?

3 Ar B grupés rodikliy programinei prieziirai imamy Taip Pagal suderintq Geriamojo vandens programinés
méginiy skaicius per kalendorinius metus atitinka priefiiros plang méginio paémimas buvo suplanuotas 11
suplanuotq (nurodytq Lietuvos higienos normos HN meén,, TACIAU paimtas 2022-12-28.

24:2017 25.3 papunktyje)?

] Ar geriamojo vandens meéginial imami suplanuotose Taip Meéginiai paimti i§ suplanuoty vartofimo viety,
méginiy émimo vietose (geriamojo vandens vartofimo
vietose, isskyrus atvejus, kai dalj vandentiekio
skirstomuoju tinklu tiekiamo geriamojo vandens
meéginiy galima imti i§ paruosto geriamojo vandens
patekimo { skirstomgji tinkiq viety ir i§ kity vandens
tiekimo objekto teritorijos viety)?

7 Ar tiriamy programinés prieziiiros metu geriamojo Taip Visi tirti mikrobiniai rodiklial atitiko reikalavimus.
vandens mikrobiniy rodikliy vertés atitinka teisés akty,
reikalavimus?

8 Ar tiriamuy programinés prieZifiros metu geriamojo Taip Visi tirti cheminiai (toksiniai) rodilliai atitiko
vandens cheminiy (toksiniy) rodikiiy vertés atitinka reikalavimus.
teisés akty reikalavimus?fjei neatitinka, nurodyti ar
taikoma iSlyga)

9 Ar tiriamy pragramineés prieZiitros metu indikatoriniy |{Ne 15 istirty indikatoriniy rodikliy specifituotas vertes
rodikliy vertés atitinka teisés akty reikalavimus? virsijo amonis (1,94 mg/l), bendroji gelezis (4200 ug/l),

manganas ( 89 ug/l), kvapo ir skonio slenkséiai
nepriimtini vartotojams. Visi kiti rodiklial atitiko
reikalavimus.
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10 | Ar tiriamy programinés priezifiros metu geriamojo Taip Parametry vertés iStirtos 2019 m., atitiko reikalavimus,
vandens parametry (radiologiniy rodikliy. radono, refkalaujamas tyrimy skaicius 1 meg. per 10 mety)
tricio, indikacinés dozés, radionuklidy) vertés atitinka
teisés akty reikalavinus?

11 Ar imamasi taisomujy veilsmy, veikalingy paZeistiems | Taip LeidZiamas vertes virSijo penki indikatoriniai rodikliai
geriamojo vandens mikrobiniams, toksiniams (Zifireti akto p. 9), geriamajame vandenyje mikrobiniai ir
{cheminiams), indikatoriniams (fei tai biitina Zmoniy toksiniai rodikliai atitiko reikalavimus. Vandenviete
svetkatai apsaugoti) rodikliams athurti? eksploatuoja gyvenamuyjy namy savininky bendrija,

vandenj tiekia savo bendrijos nariams.

GNSB "Didieji Leliai” 2021-05-31 ratu Nr. 116/2021
kreipési | AB "Klaipédos vanduo" dél kvartalo
prijungimo prie centralizuoty tinkly TACIAU apie gauta
atsakymaq informacijos VMVT Klaipédos departamentas
neturi.

12 | Ar apie pazeistus geriamojo vandens rodiklius, Taip VMVT Klaipédos departamentui pateiliamos vandens
veiksmus, reikalingus tiems rodikliams athurti, tyrimy protokoly kopijos. Vandenviete eksploatuaja
papildomas saugumo priemones teisés akty nustatyta gyvenamuyjy namy savininky bendrija, Zitiréti akio p. 13.
tvarka informuojama savivaldvbés vykdomoji
institucija, VMVT teritorinis departamentas,
geriamojo vandens vartotojai?

13 | Arimamasi veiksmy, kai iStivto geriamojo vandens Netikrinta | Nebuve biitinumo, Ziaréti akto p. 10.
parametiy (radiologiniy rodikiiy: radono, tricio,
indikacines dozés, radionuklidy) vertés neatitinka
teisés akiy veikalavimy?

14 |Ar apie geriamajame vandenyje esanciy radioktyviy | Netikrinta | Nebuvo biitinumo, Zifiréti akto p. 10,
medziagy keliamq pavojy vartotofy sveikatai,
taisomasias priemones bei priemones, kurias gali
reikéti taikyti, informucjama savivaldybés vykdomoji
institucifa, VMVT teritorinis departamentas,
geriamojo vandens vartotojai?

15 Ar apie programinés priesiiros rezultatus viefai Taip Gyventojal informuojami internetinéje svetainéje,

pranelama vartotojams?

nuorada: https. //didiefilelial lt/vandens-tyrimai-2/

Papildoma informacija

FPateikta "Geriamojo vandens tiekéjy vykdomos 2022 m. geriainojo vandens programinés prieZiiiros ataskaita” uZpildvta teisingai,
pateikta laiku.

Geriamojo vandens programinés prieZiaros planas 2023 metams su VMVT Klaipédos departamentu dar nesuderintas.




Lietuvos higienos norma HN 24:2023 ,, Geriamojo vandens SQugos v Kokybes reikalavimal ", patvirinia LIeIivos Respubiios
sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. jsakymu Nr. V-455 ( Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m.
sausio 31 d. [sakymo Nr. V-141 redakcija), Il skyrius, 10 punitas..

Geriamojo vandens programinés priefifiros planas suderintas, iStirt visi A grupés rodikliai, visi reikalauti iStirti B grupés rodikliai.
2022 metais istirti mikrobiniai, toksiniai rodikliai, dauguma indikatoriniy rodikliy atitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2023
Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai specifikuotas vertes. Nustatyti paZeidimai.

1.Leidsiamas specifikuotas vertes virsijo 5 indikatoriniai rodikliai (amonis, bendroji geleZis, manganas, kvapo slenkstis, skonio
slenkstis), vandenviete eksploatuoja gyvenamujiy namy savininky bendrija, vandeniu apsiripina patys, kokybés problemas sprendZia
individualiai.

2. Nustatytas programinés prieziiiros vykdymo neatitikimas (4 grupés rodikliy tyrimui méginys vietoje 05 mén. paimtas 08 mén.)

. Dél tikrinusiojo VMVT pareigiino (-y) veiksmy galite kreiptis elektroniniu pastu info@vmvt.it ar skundai@vmvt lt, telefonu (8 5)
240 4361 arba adresu Siesifu g. 19, Vilnius, Norint pasikonsultuoti dél | patikrinimo aktq jtraukty reikalavimy ar pateikii
pasiiilymus, pastebéjimus, kreipkités nemokamu teleforu 8 800 40 403 ar el. pastu klausimai@vmvt.it. Daugiau informacijos,
susijusios su VMVT vykdoma iikio subjekiy veillos prieZiiira, ieskokite interneto svetainéje www.vmveit™,

Nurodymat,

1. Spresti vandens kokybés problemas. Vykdyti teisés akty reikalavimus.

2. Paruosti ir pateikii VMVT Klaipédos departamentui suderinimui Geriamojo vandens programinés prieZitiros plang 2023 metams
iki 2022-02-28.

Imti méginiai

produkto kodas, skaitius  |produkto kodas, skaiius  |produkto kodas, skai¢ius  |produkto kodas, skaiéius
pavadinimas pavadinimas pavadinimas pavadinimas

Pridedami papildomi dokumentai

| Geriamojo vandens programinés prieziiivos ataskaita 2022 mety, tyrimy protokolai. PDF 2023-02-06

Sura$yti akto 2 egzemplioriai ir perduoti:

Valstybinés maisto ir veterinarijos tarnybes Klaipédos departamentas
GNSB DIDIEJI LELIAL 550000554 Leliy kaimo vandenvieté

Patikrinimas pradétas | 2023-02-20 13:40 | Patikrinimas baigtas | 2023-02-20 15:30

(diena, valanda) (diena, valanda}
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Tikrino:

Virtausiofi specialisté-maisto produkiy inspektoré

{pareigos)

Dalyvavo:

(pareigos}

(parcigos)

{pareigos)
Su aktu susipazinau ir vieng egzemplioriy gavau

Ukio subjekto (juridinio asmens arba jo struktiirinio
padalinio) vadovas (igaliotas darbuotojas)/ fizinis

asmuo (dirbantis pagal verslo liudijima)

VY

(pdradas)

(parasas)
(parasas}

{parasas)

(para$as)

Rima SlaboS§eviéiené

{vardas, pavardé)

(vardas, pavardé)

(vardas, pavard¢)

(vardas, pavardé)

(vardas, pavardé)







